
公立大学法人福岡県立大学防犯カメラ更新工事仕様書 

 

 この仕様書は、公立大学法人福岡県立大学防犯カメラ設置業務について規定する。 

 

１.工事名 

公立大学法人福岡県立大学防犯カメラ更新工事 

 

２．工事内容 

 （1）防犯カメラの更新 

   ・別紙平面図の指定箇所に既存の防犯カメラを撤去し、新しい防犯カメラを設置する。 

   ・カメラの向きや焦点等については発注者と協議のうえ決定する 

   ・カメラへの電源供給は PoE とする。 

  

（2）録画機器及び確認用ディスプレイの設置 

    別紙平面図の指定箇所に設置する 

 

 （3）学内の配線 

   ・設置個所に一番近いネットワークアクセスポイント（図の FPU-L2 から始まるポイント） 

から問題なくカメラが稼働するように、ネットワーク接続等の配線を行う。 

   ・配線は学内の景観を損なわないよう配慮すること。配線については発注者と協議のう 

え配線工事にとりかかること。 

   ・ネットワークについては、既存のシステムを構築した企業と入念な協議を行い接続するこ

と。 

 

３．機器の性能要求 

  別添の「管理カメラシステム仕様書」に示す性能条件を満たしていること。 

 

４．工事期間 

  契約締結日から令和７年３月１４日（金） 

 

５．検収受領 

 （1）すべてのカメラを設置後、監督員立会の上、検査を受けること。 

 （2）納入品に不良があった場合は、速やかに交換すること。 

  (3) 工事完了後は取付場所、取り付けたカメラの仕様などの報告書を納品すること。 

 

６．保証・修理 

 （1）保証は３年以上を有するメーカーの機器であること。 

 （2）HDD やファンといった消耗品についても無償で対応が可能であること。 

 （3）国内に修理センターを有するメーカーの機器であること。 

 

７.その他 

  本仕様書の内容に疑義が生じたときは、両者協議の上決定する。 

 


